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Lista de materiais - Térreo pluvial
Pluvial

Caixas de Passagem
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4"
150mm - 6"
Curva 90 curta
100 mm
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4"
150 mm - 6"

Legenda - Térreo pluvial

CA Caixa de areia pluvial  simples

Curva 90 curta- coluna sobe
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LEGENDA

CALHA IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA
AP
I

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
INCLINAÇÃO DO TUBO OU CALHA
INDICAÇÃO DE PRUMADASAP-1

Ø 100

NOTAS:
- O PROJETO SEGUE AS DIRETRIZES DA NBR 10.844 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ORIENTAÇÕES:
- FIXAR OS RAMAIS SOB LAJES POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU FITAS METÁLICAS PERFURADAS

FIXADAS NA ESTRUTURA;
- INSTALAR AS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM COM DECLIVIDADE DE 1%;
- NÃO SERÁ PERMITIDA CURVATURA FORÇOSA DAS TUBULAÇÕES, DEVENDO SER EMPREGADA CONEXÃO

PRÓPRIA;
- AS JUNTAS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES DOS RESPECTIVOS

FABRICANTES;
- OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM MM;
- PERIODICAMENTE OS RALOS, CALHAS, CAIXAS E VALAS DE INFILTRAÇÃO DEVEM SER INSPECIONADOS

PARA VERIFICAR SE HÁ NECESSIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO;
- EXECUTAR VEDAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS FACHADAS E COBERTURA COM MASTIQUE

ELÁSTICO;
- EXECUTAR PILARES FALSOS PARA ISOLAMENTO DOS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS FORA

DOS SHAFTS PREVISTOS.
- LEMBRAR DE CONSIDERAR O PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, QUE INTERLIGA OS DRENOS DE AR

CONDICIONADO ÀS CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL.
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